
給水制御系

給水制御系 きゅうすいせいぎょけい

 ＢＷＲ 型の場合には原子炉に、またＰＷＲ 型の場合には蒸気発生器二次側に供給される冷却水の流
量を制御し、原子炉または蒸気発生器の水位を一定に維持する系統。ＢＷＲ型原子炉の通常運転時に
は、原子炉水位信号、主蒸気流量信号、給水流量信号を用いた三要素制御が行われる。一方、ＰＷＲ型
は、蒸気発生器水位信号、主蒸気流量信号、給水流量信号にタービン初段圧力を加えて、蒸気発生器二
次側の給水制御が行われる。
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